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A BKV Zrt. Ajanlatkérd a TB-45/16. szadmon, ,Zsékavar utca végillomasi elektromos
valtéallitas kialakitasa” targyban indult kézbeszerzési eljarasban érkezett kérdésekre a csatolt

Kiegészitd tajékoztatast
adja.

Kérjiik, sziveskedjenek visszaigazolni a kozbeszerzes@bkv.hu e-mailcimre azt, hogy a
kiegészito tajékoztatas(l.sz.) ¢. dokumentumot megkaptak. Kérjiik T. Gazadsagi Szerepléket,
hogy esetleges valaszleveliiket minden esetben (kérdés, észrevétel) a kozbeszerzes@bkv.hy e-
maileimre sziveskedjenek megkiildeni, a TB-45/16. eljarasszamra val6 hivatkozassal.

Budapest, 2016. julius 6.

Tisztelettel:

dr. Felfalusi Timea Rendta
biralé bizottsagi elndk

Cégjegyzékszam: cg. 01-10-043037
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Zsokavar utca végéllomasi elektromos valtéallomas kialakitasa
targyu kdzbeszerzési eljarasban

KIEGESZITS TAIEKOZTATAS NYUITASA (1. sz.)

Ajanlatkéréhoz az alédbbi kérdések, észrevételek érkeztek, melyekre Ajinlatkéré a vdlaszokat az
aldbbiak szerint adja meg:

1. Kérdés: A BKV elmonddsa szerint a beépitendd kitérét és ezzel egyltt a valtohajtémivet is kiilén
kbzbeszerzési eljdrds keretében fogja beszerezni, Kérdés: az drazatian kdltségvetés 3. sordban
szerepl6 , Viltéhajtomi” tételnél Vidllalkozénak mit kell bedrazni?

Valasz: A BKV honlapjira az eljards inditdsakor egy hibas &arazatlan koltségvetés keriilt
feitdltésre, melyet az Ajanlatkérs junius 28-an modositott, és Mddositott ajdniati drak
tabldzata (xisx, 14 kByte) néwvel feltdltitte honapjara. A javitott verzidjadban a 3. tétel a
»Valtéhajtomd beépitése” tételre valtozott.

2. Kérdés: A bejdrds sordn BKV elmondta, hogy mds eljérds keretében szerzi be g kiterét, és a
vdltohajtomiivet, melyet telepitend§ jelz8rendszernek vezérelni kell. A vditéhajtémd Contec
gyadrtmdnyu lesz. Kérdés: Véllalkozdi kiilén térités nélkil lecserélheti-e a vdltéhajtomivet mds
gydrtmdny késziilékre? '

Vilasz: igen, a véllalkozé kiildn térités nélkil lecserélheti a valtéhajtomiivet mas gyartmanyu
késziilékre, amennyiben bemutatja annak a kiirdsban is szerepld (feltétfiizeti megfeleiGséget
alatémaszto) eibzetes vagy végleges alkalmassdgi tanusitvanyat.

3. Kérdés: BKV az dsszefoglalé tdjékoztatdsban a Jelzbberendezés kivitelezésére szerzédéskétésté
szamitott 330 napos kétbérterhes véghatdridst jeldlt meg. Kérdés: a megjelélit hatdridé a

berendezés forgalomszabdlyozé izembe helyezésre, azaz o tandsitdsi eljgrashoz kapcsolédd
prébaiizem meginditdséra vonatkozik-e?

Valasz: A forgalmi prébaiizemet 330 napon beliil meg kell kezdeni. A forgalmi prébaiizem
végének és hatdsigi hasznalatbavételi engedély kiaddsanak kézhezvételekor adja ki az
Ajanlatkérd a teljesitésigazoldst.

4. Kérdés: BKV a kézbeszerzési dokumentumban 6ndllé vdltéberendezés telepitését irta ki. A
berendezés a 69-es villamos Zsékavdr u. végdllomdson keriil telepitésre. A kiirds alapjan a BKV
feltétfiizet (BKV-VILL-1.04) szerinti X. végdllomdsi berendezésekre vonatkozé kévetelményeket
nem kell figyelembe venni. Kérdés: Megbizo vagy Villalkozo kell, hogy viselje annak kockdzatdt,
ha engedélyezé hatdsdg ugy itéli meg, hogy tdrgyi telepitési helyszinre a hivatkozott X, fejezet
elbirdsainak megfeleld berendezést kell telepiteni?

Vilasz: Ennek kockazatat nem a Villalkozé (nyertes ajanlattevd) viseli, hanem az Ajanlatkérd.
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5. Kérdés: BKV dltal kiadott mszaki leirds hivatkozik a BKY feltétfiizet (BKV-VILL-1.04) {2.8.1-A3)
pontjgra: ,A berendezés nem védett kérnyezetbe keriil telepitésre, a védelemré! g gydartonak
kell gondoskodnia (a teljes berendezésre vagy berendezés hdzra: hémérsékleti tartomdny -
25..75°C, védettség 1P67)". Kordbbi tapasztalat alapjdn a hémérsékleti és 1P védettségi
elvardsokat maradéktalanul nem lehet teljesiteni. Kérdés: BKV el tudja-e fogadni g kivetkez
alternativdk egyikét:

» IP67 védettségii szekrény, de klimatizdlds, illetve szellbztetés nélkil -20...60°C hémérséklet
tartomdny

o klimatizdlt illetve szellGztetett szekrényben -20...70°C, viszont P54 védettség

Vilasz: Minimum IP55-6t tudunk elfogadni.

6. Kerdés: milyen szint( alkalmassdgi tanusitvdnnyal kell a telepitendd jelz8berendezést szdllitani:
elégséges a vezéridrendszerre megszerezni a végleges alkalmassdgi tanusitvdanyt {ideértve q
Jjelzésadd eszkdzdket, litdsi modokat biztosité eszkdzdket és jarmiérzékels eszkbzoket is),
vagy sziikséges a teljes mdr a hajtomiivel egyiitt integrélt rendszer tanusitésa is? £z utébbi
esetben biztositja-e a BKV a hajtémd végleges alkalmassdgi tanusitvdnyét és biztonsdgorientdlt
alkalmazdsi feltételeit a projekt kezdetén a Villalkozénak?

Valasz: Hajtémiivel egyiitt integrélt rendszer tandsitasa szikséges az F.1-F.2 szamu jelzési és
forgalmi utasitdsok szerinti sebessegértékre. Ezen utasitdsokat nyertes ajanlattevé részére
kérésre atadjuk.

A hajtdmii végleges alkalmassagi tanusitvanyat és biztonsagorientalt alkalmazasi feltételeit a
BKV biztositja a Véllalkozé szaméra.

7. Kérdés: A telepitendd jelz6berendezés SIL2 szinti tanusitdsa elbfeltétele-e a berendezés dtadds-
dtvételének, vagy elfogadhaté ennél gyengébb biztonsdgi kévetelmény is, ideértve a ,SIL2-vel
egyenértéki” egyéb mindsitést?

Vidlasz: SIL2 szint(i tanusitds szikséges a végteljesitéshez, gyengébb kévetelményeket teljesitd
berendezést nem tudunk elfogadni.

8. Kérdés: A SIL2 tanusitdst akkreditdit, fiiggetlen szervezettel kell igazoltatni vagy elegendé a
kivitelez8i igazolgs?

Valasz: A SIL2 tanasitést megfelel6 kijeldléssel rendelkezd, akkreditalt, fiiggetlen szervezettel
kell igazoltatni.

9. Kérdés: Amennyiben a berendezés SIL2 tandsitdsdt figgetlen akkreditdciés szervezettel kell
elvégezni, annak a kélitségét a Viéllalkozd vagy a Megrendels dllja.

Vilasz: A SIL2 tandsitds koltsége, a tanusitdshoz sziikséges dokumentumok elkészitése és maga
a tanusitds Ggyintézése is mind a Vallalkozét terhelik.

Kérjiik tajékoztatasunk szives tudomdsul vételét.



