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HÉV területén található vonalas és egyéb építmények, valamint a bennük található eszközök biztonságtechnikai hibáinak eseti javítása
versenyeztetési eljárás

Eljárás száma: BKV Zrt. V-248/14
AJÁNLATI FELHÍVÁS

Budapest, 2014. július
AJÁNLATI  FELHÍVÁS

Ajánlatkérő neve:

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Gazdasági Igazgatóság 

Beszerzési Főosztály

1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Telefon/Fax: 322-64-38

E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
1. 
Az eljárás száma: BKV Zrt. V-248/14
2.
A beszerzés tárgya és mennyisége:

HÉV területén található vonalas és egyéb építmények, valamint a bennük található eszközök biztonságtechnikai hibáinak eseti javítása
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat: 63 hibapont

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat: 23 hibapont

Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat: 16 hibapont
3.
Műszaki követelmények:
A részletes műszaki követelményeket (felülvizsgálatok során alkalmazandó szabványok, rendeletek (kivonatos) felsorolását) az ajánlati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. A hibapontokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
A javításokat csak „szerelőpárok” végezhetik, a munkálatokhoz szükséges előírásos létszámot a vállalkozónak kell biztosítania.

Az elvégzendő munkák esetenként csak üzemszünetben, illetve a szomszédos technológiai berendezések feszültségmentesítése után végezhetők el. A feszültségmentesítést Ajánlatkérő biztosítja.
4.
A teljesítés ütemezése:
A teljesítés Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelés (BMR) alapján történik. 

Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követően azonnal köteles megkezdeni.
5.
A teljesítés helyei:
BKV Zrt. HÉV létesítményei (a 2. sz. mellékletben meghatározott helyeken)
6. 
Szerződés időtartama: 
A szerződést a szerződés megkötésétől a teljesítésig tartó határozott időtartamra kötik, amely alatt az eljárás tárgyában meghatározott munkák elvégzését kell teljesítenie a nyertes Ajánlattevőnek.

Befejezési határidő: a megrendelés kiadásától számított 3 hónap
7.
Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele:
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés szerződésszerű teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással történik. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

8.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlattevőnek jótállást kell vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére. 
A jótállás elvárt időtartama: a munka átvételét követően a Vállalkozó által teljesített munkák tekintetében 18 hónap, a beépített alkatrészekre vonatkozóan 12 hónap
Kötbér késedelmes teljesítés esetén: a vállalkozói díjra vetítve naponta 0,5%, de maximum 10%
Kötbér hibás teljesítés esetén: a vállalkozói díjra vetítve naponta 0,5%, de maximum 10%
Kötbér meghiúsulás esetén: a vállalkozói díjra vetítve 10%
9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények:

9.1. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény:

Alkalmatlannak minősül Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója:

· ha együttesen nem rendelkeznek a hirdetmény megjelenését megelőző három évben érintésvédelmi, valamint 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések javításának (tűzvédelmi szabványossági javítások) körében, vagy hasonló tárgykörben végzett munkákról minimum nettó 2.500.000 Ft értékben referenciával.

· ha együttesen nem rendelkeznek hirdetmény megjelenését megelőző három évben villámvédelmi eszközök javításának körében, vagy hasonló tárgykörben végzett munkákról minimum nettó 2.500.000 Ft értékben referenciával.
· ha együttesen nem rendelkeznek az alábbi szakemberekkel: 
· 1 fő Villanyszerelő (OKJ száma: 33-522-04-1000-00-00) vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember minimum 2 éves gyakorlattal
· 1 fő 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti vagy ezzel egyenértékű tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező szakember

· 1 fő érintésvédelmi szabványossági (OKJ száma: 33 522 04 0001 33 01) vagy erősáramú berendezés (OKJ száma: 33 522 04 0001 33 02) felülvizsgáló, vagy ezzel egyenértékű képesítéssel rendelkező szakember

· 1 fő villámvédelmi felülvizsgáló vagy ezzel egyenértékű képesítéssel rendelkező (OKJ száma: 33 522 04 0001 33 10) szakember

· 1 fő Robbanásbiztos berendezés kezelője (OKJ száma: 31 522 05 1000 00 00) vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember
9.1.1.Műszaki alkalmasság igazolására kért adat és tény (igazolás módja):

Ajánlattevőnek vagy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának:
· nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a hirdetmény megjelenését megelőző három évben érintésvédelmi, valamint 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések javításának (tűzvédelmi szabványossági javítások) körében, vagy hasonló tárgykörben végzett munkákról minimum nettó 2.500.000 Ft értékben referenciával.

· nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik villámvédelmi eszközök javításának körében, vagy hasonló tárgykörben végzett munkákról minimum nettó 2.500.000 Ft értékben referenciával.
· nyilatkoznia és igazolnia kell (végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok), hogy rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
· 1 fő Villanyszerelő (OKJ száma: 33-522-04-1000-00-00) vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember minimum 2 éves gyakorlattal
· 1 fő 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti vagy ezzel egyenértékű tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező szakember

· 1 fő érintésvédelmi szabványossági (OKJ száma: 33 522 04 0001 33 01) vagy erősáramú berendezés (OKJ száma: 33 522 04 0001 33 02) felülvizsgáló, vagy ezzel egyenértékű képesítéssel rendelkező szakember

· 1 fő villámvédelmi felülvizsgáló vagy ezzel egyenértékű képesítéssel rendelkező (OKJ száma: 33 522 04 0001 33 10) szakember

· 1 fő Robbanásbiztos berendezés kezelője (OKJ száma: 31 522 05 1000 00 00) vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember
10. Az ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok az alábbi sorrendben:


Ajánlattevőnek ajánlatában a következő dokumentumokat kell benyújtania:

a) ajánlattételi nyilatkozat (2. számú melléklet)

b) nyilatkozatot az alvállalkozókról (3. számú melléklet)

c) ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról (4. számú melléklet)
d) nyilatkozat az adózásról és a tényleges tulajdonosról (5. számú melléklet)
e) referencia nyilatkozat (6. számú melléklet)
f) szakemberek összefoglaló táblázata (7. számú melléklet)
g) szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajzuk
11.
Ajánlati ár:

Az ellenszolgáltatás nettó értékét a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozat (2. számú melléklet) kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni. Rész ajánlattételre nincs lehetőség. 
Az ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamra fix ár meghatározását kéri.
A nettó vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségeket –, a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek költségeit is – valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó kivételével. 

12.
Az ajánlatok lezárása és megjelölése:

Az ajánlatok benyújtása:

Az árajánlatokat és a jelen felhíváshoz mellékelt nyilatkozatokat kitöltve, cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással ellátva, a https://electool.com/sourcingtool/ elektronikus rendszerébe feltöltve kell benyújtani. (www.electool.hu oldalról érhető el)

Amennyiben a Tisztelt Ajánlattevő az Electool rendszerében még nem regisztrált, ezt a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen kérjük jelezni, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek. Meghívó kérésének határideje 2014. augusztus 27. 12:00. Amennyiben Ajánlatkérő ajánlattevőt az eljárásra meghívta és a meghatározott határidőig ajánlattevő nem jelzi, hogy a meghívót nem kapta meg, nem áll módunkban az ajánlat feltöltésével kapcsolatos kifogásokat elfogadni.

Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. 

Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok:

Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2014. augusztus 29. 12:00-ig kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. 
13.
Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje:

2014. szeptember 3. 10 óra 00 perc
Az Ajánlatok hivatalos bontása elektronikus úton, automatikusan, a fentiek szerinti, előre meghatározott időpontban történik, a www.electool.hu weboldalán keresztül. Az Ajánlatot, minden esetben a „tendereztető oldalon” fel kell tölteni, az ott megadott módon.

A www.electool.hu weboldalra feltöltött Ajánlat formai követelménye:

A feltöltött Ajánlaton láthatónak kell lennie a cégszerű aláírásnak és bélyegzőnek, ennek megfelelően .pdf vagy .jpeg formátumban kérjük azt létrehozni és feltölteni.

14.
Az ajánlatok elbírálása:

Az Ajánlatkérő az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.

15.
Hiánypótlás:

Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket.

16. Az ajánlati kötöttség: 

Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlati kötöttség az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően ajánlatkérő nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben ajánlattevő nem nyilatkozik, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást.

17. Eredményhirdetés:

Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket az árlejtés (ártárgyalás) napját követő 30. napig. Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés napját elhalasztani, amelyről írásban értesíti ajánlattevőket. 

18.   Egyéb rendelkezések:

Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről vagy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően tárgyalást tartson.


Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tart, a végleges ajánlati árak kialakítására e-aukciót/ártárgyalást követően kerül sor. Ajánlatkérő – amennyiben egyetlen érvényes ajánlat érkezik – fenntartja a jogot az elektronikus árlejtés mellőzésére, illetve helyette ártárgyalás tartására.

Az (ár)tárgyalások és árlejtés tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. 

A szerződés a nyertes ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában.

1. számú melléklet

Műszaki követelmények
Az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hibák javítása felöleli:

- az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok által feltárt hiányosságok javítását.

- az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata, (tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok) által feltárt hiányosságok javítását.

- villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok által feltárt hiányosságok javítását.

- az elvégzett javítások dokumentált jegyzőkönyvezett formában történő visszajelentését.
A felülvizsgálatok során alkalmazandó szabványok, rendeletek (kivonatos) felsorolása:


-
MSZ 1:2002; Szabványos villamos feszültségek


-
MSZ EN 50160:2001; A közcélú elosztóhálózaton szolgáltatott villamos energia



feszültségjellemzői.


-
MSZ 447:1998+1 M:2002; Közcélú kisfeszültségű hálózatra csatlakoztatás.


-
MSZ EN 50110-1:1999; Villamos berendezések üzemeltetése.


-
MSZ 1585:2012; Villamos berendezések üzemeltetése


-
MSZ 806(1-4); Védettségi fokozatok villamos gyártmányok számára


-
MSZ EN 60529:2001 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi



fokozatok. (IP kód)


-
MSZ 171-1:1984; Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai. Érintésvédelmi 



osztályozás


-
MSZ 1600 sorozat; Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb



feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.


-
MSZ 1610 sorozat; Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű



erősáramú villamos berendezések számára.


-
MSZ 2364 sorozat; Legfeljebb   1000V   névleges  feszültségű   erősáramú villamos berendezések létesítése és épületek villamos berendezéseinek létesítése.


-
MSZ HD 60364 sorozat; Épületek villamos berendezéseinek létesítése és



kisfeszültségű villamos berendezések


-
MSZ EN 60079 sorozat; Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben


-
MSZ 172-1:1986 +1M:1989; Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú 



villamos berendezések. 


-
MSZ 172-2:1994; 1000V-nál nagyobb feszültségű nem közvetlenül földelt 



berendezések


-
MSZ 172-3:1973; 1000V-nál nagyobb feszültségű közvetlenül földelt berendezések


-
MSZ 172-4:1978; 1000V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések


-
MSZ EN 50179: 1kV-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések


-
MSZ 453:1987; Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára.


-
MSZ 17066: 1985; Biztonsági szín- és alakjelek 


-
MSZ-07-5017:1983; Villamos üzemű helyi tömegközlekedés áramellátási



rendszerének érintésvédelme.


-
MSZ-07-5041-1991; Helyi közforgalmú vasút és trolibusz egyenáramú föld 



kábelhálózat követelményei 


-
MSZ 146-6:1998/1M:2000; 0,6 / 1 kV névleges feszültségű elosztóhálózati



kábelek


-
MSZ 146-8:1998; Extrudált szigetelésű,3,6/6 (7,2)kV -20,8/36 (42)kV névleges 



feszültségű elosztó-hálózati kábelek.

 
-
MSZ 151-1:2000; Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges 



feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai 


-
MSZ 151-8:1983; Erősáramú szabadvezeték. Kisfeszültségű szabadvezetékek



létesítési előírásai.


-
MSZ 2064-1:1998; Villamos berendezések irányelvei.52.rész: A villamos 



szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel-és vezetékrendszerek. Kábelek és 



vezetékek megengedett áramai.


-
MSZ 13207:2000; 0,6/1 kV-tól 20,8/36kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú



kábelek és jelző kábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége.


-
MSZ 14550 sorozat; Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. 


-
MSZ 2064-1:1998; Villamos berendezések irányelvei.52.rész:A villamos szerkezetek



kiválasztása és szerelése. Kábel-és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek



melegedésének korlátozása.


-
MSZ 274-1:1977; Villámvédelem. Fogalom meghatározások


-
MSZ 274-2/1 M:2001; Villámvédelem. Épületek és egyéb építmények villámvédelmi 



csoportosítása

 
-
MSZ 274-3/2M:2001; Villámvédelem. A villámhárító berendezés műszaki 



Követelményei.


-
MSZ 274-4:1977; Villámvédelem. Felülvizsgálat.


-
MSZ EN 61663 sorozat; Villámvédelem. Távközlési vonalak.


-
MSZ EN 62305 sorozat; Villámvédelem 1-4. rész. 


-
MSZ 16040; sorozat; Sztatikus feltöltődések. 


-
MSZ 16041; sorozat; Sztatikus feltöltődési mérések. 


-
MSZ 17066; Biztonsági szín és alakjelek.

 
-
MSZ IEC1312-1:1997; Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem.


-
MSZ 9229:1989+1 M(1992); Elválasztó transzformátor és biztonsági elválasztó



transzformátor.


-
MSZ EN 60742:1998; Elválasztó transzformátorok és biztonsági elválasztó



transzformátorok.

 
-
MSZ 6240 sorozat; Belsőtéri mesterséges világítás.

 
-
MSZ-07-2505 sorozat Vasúti szabadtéri világítás.

 
-
MSZ EN 12464 sorozat Fény és világítás. Munkahelyi világítás.

 
-
MSZ 1838:2000; Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás. 


-
MSZ 61557 sorozat; Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5kV egyenfeszültségű, 



kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága.

 
-
ME 04-115:1982 Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása.


- ME 04-124:1979; Vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára. 


-
MSZ 4851 sorozat; Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. 


-
MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése.

 
-
2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. számú mellékletének, I. fejezete; Az 1000V-nál nem



nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata.



(MSZ 10900).


-
 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. számú mellékletének, II. fejezete; Villamosenergia-



fejlesztő, - átalakító   és   - elosztó berendezések tűzvédelme.


-
8/1981 .(XII.27.) IPM rendelet, Kommunális lakóépületek érintésvédelmi szabályzata



(KLÉSZ)


-
MSZ EN 54; Tűzjelző berendezés.


-
MSZ 13200 Távközlési összeköttetések védelme nagyfeszültségű hálózat káros



hatásai ellen.


-
MSZ 18025; Földalatti fémberendezések passzív korrózióvédelme.


-
MSZ 18094; Talajkorróziós vizsgálatok.


- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, a végrehajtásról szóló 5/1993.(XII.26.) 



MÜM rendelettel egységes szerkezetben


-
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól.


-
Társasági munkavédelmi szabályzat


-
Társasági tűzvédelmi szabályzat és osztályba sorolás.


-
Társasági biztonsági és vagyonvédelmi szabályzat.


-
OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011. (IX.6.) BM rendelet),


-
28/2011.(IX.6) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzata 3. rész;




* XII. fejezet Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos 




tűzvédelmi felülvizsgálata.




* XIII. fejezet A villamos energiafejlesztő, átalakító, és elosztó berendezések




tűzvédelme.




* XIV. fejezet; Villámvédelem.


-
F.1. Számú Jelzési utasítás


-
F.2. Számú Forgalmi utasítás


-
Menetrend Függelék


-
E.2. Számú Általános utasítás villamosított vonalak üzemére.
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