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BKV Zrt. Székház fűtésrendszerének korszerűsítése 
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉOKZTATÁS NYÚJTÁSA (1. sz.) 

 
I. Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 

 
1. Kérdés/észrevétel: „Véleményünk szerint az árazatlan költségvetések nem tartalmazzák a hidraulikus 

váltó szekunder oldalára tervezett IL 100/200 szivattyúk frekvenciaváltóit, melyet a műszakileírás 

megemlít. Kérjük az ajánlatkérőt, hogy javítsa az árazatlan költségvetést.”  

 

Válasz: Ajánlatkérő figyelembe vette az észrevételt, és ez alapján javítja az árazatlan költségvetést. 
 

2. Kérdés: „A költségvetés és a műszaki leírás alapján a hőközponti szivattyúk csatlakozó szerelvényeinek 

cseréje nem része a pályázatnak. Véleményünk szerint régi szivattyúk cseréjekor javasolt a szivattyú 

elzáró szerelvényeit, visszacsapó szelepet cserélni. Kérjük az ajánlatkérőt, megerősíteni, avagy bővíteni 

az árazatlan költségvetést.” 

 

Válasz: Ajánlatkérő nem látja szükségesnek a szivattyúk szerelvényeinek a cseréjét. Az elzárók állapota 
jó, csak sok por van a szerelvényeken. A karimás csatlakozások csavarkötései viszont rozsdásak, mivel 
azok nincsenek ellátva felületvédelemmel, mint maguk az elzárók. 
 

3. Kérdés: „A kazánházi kapcsolásban és az árazatlan költségvetésben nincs iszapleválasztó. Véleményünk 

szerint szükséges. Kérjük az ajánlatkérőt nyilatkozni az említett berendezés szükségességéről.”    
 

Válasz: Igen szükséges. Típusa: Spirovent BE 200 F. A költségvetés módosításra került. 
 

4. Kérdés: „A betervezett kazánok gyártója a termékeiket csak 0-s vízminta esetén üzemeli be. 

Véleményünk szerint egy régi, kiterjedt radiátoros rendszer esetében még rendszer átmosás után sem 

lesz lehetséges, illetve hidraulikus váltó helyett leválasztó hőcserélő beépítése javasolt. Kérjük az 

ajánlatkérőt nyilatkozni a tervezett hidraulikus váltó megfelelősségéről, és egy esetlegesen ebből 

bekövetkező sikertelen beüzemelés következményeinek felelősségeiről.” 

 
Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a hidraulikus váltó helyett a hőcserélős megoldást a hőtermelők védelme 
érdekében. A költségvetés módosításra került. 
 

5. Kérdés: „A kazánházi kapcsolási terv a hőközpontoknál jelöl beszabályozó szelepeket, amiket a 

hőközponti terven már nem látunk. Kérjük nyilatkozni az ajánlatkérőt, hogy szükség van-e beszabályozó 

szelepek beépítésére. Jól értjük, hogy a hőközpontok esetében csak a szivattyúk és a motoros kétjáratú 

szelepek cseréje a feladat? 

 

Válasz: Igen, viszont a hőközpontok egymáshoz képesti pontosabb beszabályozása miatt, mindegyik 
hőközpontba teszünk be 2-2 db beszabályozó szelepet pluszba. Ajánlatkérő ennek megfelelően 
módosított tervlapot ad Ajánlattevők rendelkezésére, valamint ennek megfelelően az árazatlan 
költségvetést módosítja. 
 

II. További tájékoztatás: 

 
A tervező álláspontja szerint az udvari födém bontásához és helyreállításához nincs szükség statikai 
szakvéleményre. Amennyiben valamely Ajánlattevő szükségesnek találja a kivitelezés elvégzéséhez, 
lehetősége van a költségvetésben szerepeltetni. E tekintetben a költségvetés kiegészítésre került. 
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Ajánlatkérő nem tekinti a szakmai ajánlat hibájának, ha Ajánlattevő ezt a sort nem árazza be, mivel nem 
tartja szükségesnek a statikai szakvéleményt. 
 
A kiegészítő tájékoztatással módosuló műszaki dokumentumok: 

1. Költségvetés: 

- Árazatlan kazánház költségvetés módosítva, (Hidraulikus váltó helyett hőcserélő beépítése, 
iszapfogó beépítése) 

- Árazatlan bontási költségvetés módosítva, (Statikai szakvélemény készítés) 
- Árazatlan hőközponti költségvetés módosítva (beszabályozó szelepek elhelyezése, szerelvények 

beépítéséhez szükséges csőbontási és helyreállítási költség) 

2. Tervek: 

- GF-01 kapcsolási terv hőcserélővel kiegészítve (dwg és pdf formátumban). 
- GF-22 tervlap szivattyúk és motoros szelepek cseréje hőközpontokban kiegészítve beszabályozó 

szelepek beépítésével (dwg és pdf formátumban). 

3. A kiegészítő tájékoztatással kiadott új műszaki dokumentumok: 

- Árazatlan elektromos költségvetés kiegészítés (Frekvenciaváltók elhelyezése) 
- Danfoss hőcserélő adatlap 

 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. 
 

      
 


