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Ajanlatkér6hoz az alabbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Kérdés/észrevétel: ,Ajdnlatkérd azt a tdjékoztatdst adta, hogy a radidtorok cseréje és a szelepek cseréje
kapcsan a leburkolt radidtorok burkolatai lebontdsa és a munkdk végeztével azok visszadllitdsa nyertes
ajdnlattevé feladata. Kérjiik tisztelt Ajanlatkérét, adjon tdjékoztatdst, hogy fenti tételeket hol
kéltségeljiik.”

Valasz: A radidtorok elhelyezése tobb tételsoron is szerepel minden emeletre lebontva, jelezve van a
burkolat is, ott kérjik koltségelni a burkolat bontasokat és helyreallitasokat.

Kérdés/észrevétel: ,Ajdnlatkéré azt a tdjékoztatdst adta, az Egri teremben a meglévd faburkolatok
lebontdsa és visszadllitdsa nyertes ajdnlattevd feladata. Kérjiik tisztelt Ajanlatkérét, adjon tdjékoztatdst,
hogy fenti tételeket hol kéltségeljiik.”

Vdlasz: A klimakonvektorok beépitése tételsoron jeldlve van, hogy burkolatos berendezésekrél van sz,
ott kérjuk koltségelni a burkolat bontasat és épitését.

Kérdés/észrevétel: ,A bontott anyagok - bontott radidtorok, kazdnhdzi berendezési tdrgyak és
szerelvények depondlds utdni elszdllitdsa — kivételt képeznek az Ajdnlatkéré dltal kijelélt bontott
anyagok - nyertes ajdnlattevé feladata. Kérjiik tisztelt Ajdnlatkérét, adjon tdjékoztatdst, hogy fenti
tételeket hol kéltségeljiik.”

Valasz: Az Ajanlatkérd altal tovabbhasznalat céljabdl kijeldlt anyagokat Ajanlatkérd elszallitjia. A tobbi
bontott anyagot (vasanyagot) a Székhaz udvaran kell deponalni, majd a depdniabdl a Kéér utcai BKV
telephelyen Iévé raktarba kell elszallitani szallitdlevéllel és atvételi elismervénnyel. A szallitast a bontasi
munkak tételsoron kell kéltségelni.

Kérdés/észrevétel: ,Kérjiik tisztelt Ajdanlatkérét adjon felvildgositdst arra vonatkozéan, hogy a
tdrgyaldst kévetéen a végleges ajdnlatok benyujtdsa sordn ajdnlattevéknek van- e lehetésége minden
egyes birdlati szempont esetében a kordbban megajdnlottndl Ajanlatkéré szamdra kedvezébb, illetve
kedvezétlenebb ajanlatok megtételére is.”

Vdalasz: Igen, Ajanlattevék a targyaldst kovetéen, kotelezd érvényd, ajanlati kotottséget keletkeztetd
ajanlataik benyujtasakor kell véglegesitsék ajanlataikat, minden részszempontra kiterjedéen. Az
ajanlattételi felhivas 20. pontja rogziti: ,Ajdnlatkéré a tdrgyalds befejezéseként, a szakmai és
szerzddéses feltételek véglegesitését kévetéen, a végleges dokumentdcié (szerz6déstervezet)
megkiildésével egyidejiileg az Ajdnlattevéket végleges, kdtelezd érvényli ajdnlatuk benyujtdsdra hivja
fel.”

Kérdés/észrevétel: ,A betervezett kazanokra a gyartd tajékoztatas szerint 6/4” biztonsagi szelep
szilkséges szemben a koltségvetés kiirasban jelolt 5/4” méretlivel. Kérjik az ajanlatkérét, hogy
madositsa a koltségvetést.”
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11.

ISR

megfelel.

Kérdés/észrevétel: ,Kérjiik az ajdnlatkér6t megosztani az ajdnlataddokkal, hogy a hékézpontok
szabdlyozo szelepeit és szivattyuit mi vezérli, mi inditja. 3pontos avagy folyamatos szabdlyzdsrol van-e
520? Emellett az elektromos kéltségvetés nem tartalmaz tételeket ezen berendezések elektromos oldali
munkdlataival kapcsolatban. Szintén kérdés, hogy a feladat csak a ki-bekétésre vonatkozik, avagy
ujrakdbelezés is sziikséges? Kérjiik a részletes tdjékoztatdst az ajanlatkérétsl.”

Valasz: A feladat csak ki és bekotésre vonatkozik. A Wilo Stratos szivattyik nyomastartd lizemben
fognak dolgozni. A motoros szelepeket is a meglév6, megmaradé vezérlés fogja szabalyozni.

Kérdés/észrevétel: ,Véleménylink szerint a kazdnhdzi szekunderkéri szdraztengely(i szivattyuk minimdlis
vizszdllitdsa nem megoldott abban az esetben, amikor a hékézpontok egyutu szabdlyozd szelepei
zdrnak. Kérjiik az ajdnlatkérét megvizsgdlini az emlitett kapcsoldst garancidlis kérdések miatt.”

Valasz: Mivel a kazanok el6remend hémérséklete kiilsé hémérséklet figgvényében fog valtozni, ezért a
hékozpontokban 1évé szabalyzd szelepek nem fognak sose teljesen zarni. A szelepek csak akkor zarnanak
vagy folytatndnak be nagyon, ha allandéan 80C/60C-nal mennénk és enyhe kilsé h6mérséklet esetén
nagyon keveset kellene befecskendezni a primer oldali flit6vizbdl.

Kérdés/észrevétel: ,Az 5. emeleti radidtorszerelés drazatlan kéltségvetésbél hidnyoznak a termofejek.
Kérjlik az ajanlatkérét a kéltségvetést javitani.”

Valasz: Ajanlatkéré a koltségvetést modositotta.

Kérdés/észrevétel: ,Az drazatlan kéltségvetések véleményiink szerint nem tartalmazzdk az ujf
kazdnalapok kialakitdsdat. Kérjiik az ajdnlatkérét, hogy javitsa a kéltségvetést.”

Valasz: Ajanlatkéré a koltségvetést mdodositotta.

Kérdés/észrevétel: ,A betervezett radidtorszelepet mdr nem forgalmazzdk. Kérjiik az ajdnlatkérét a
pontos tipus meghatdrozdsdra.”

Valasz: Heimeier A-Exact helyett Eclipset kell beépiteni. Ezen kiviil a kett&s beallitasi Regolux visszatéré
csavarzat helyett elég a Regutec, mivel az Eclipse térfogataram beallitassal is rendelkezik.

Kérdés/észrevétel: “Véleményiink szerint a burkolattal rendelkezé radidtorokndl beépitett érzékelds
tavszabdlyozora (kihelyezett érzékeld, kihelyezett dllitomdi) van sziikség a megfelelé miikdés érdekében,
melynél a kapilldrist védécsében, falbavésve kell vezetni. Kérjiik az ajanlatkérét a burkolattal rendelkezé
radidtorok szabdlyzdsanak dtgondoldsdra.”

Valasz: Ajanlatkéré el6adja, hogy a miiszaki feltételekrdl targyalni fog.

Ajanlatkéré észrevétele az ajanlattevdi észrevételre:

Bizonyos elburkolt radiatoroknadl a faburkolatok a radidtorok el6tt, illetve a fal mentén is
orokségvédelem ald eshetnek. A falba véséssel probléma lehet. A koltségvetésbe kiirunk annyi
tdvvezérlésl termosztat fejet, ami maximum széba johet és ahol nem oldhaté meg, oda a hagyomanyos
termosztat keriil majd beépitésre. Ezeknél a radiatorokndl egyébként a héleadasuk szempontjabdl
figyelembe vettik, hogy le vannak burkolva.
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Ajanlatkéré észrevétele: A GF-22-es terven |évé harom jaratu szelepek helyére két jaratu szelepeket
irtunk ki, tévesen. TA CV 216-osok helyett TA-CV-316-0sok szelepek kellenek. A szelepmozgatdé motor
nem valtozik. A koltségvetést modositottuk.

Kérdés/észrevétel: “Ajdnlatkéré dltal az ajdnlattevék rendelkezésére bocsdtott kéltségvetési kiirds nem
tartalmazza az uj kazdnok és szivattyuk alapjainak kialakitdsdat. Ezek elkészitése kinek a feladata.
Amennyiben nyertes ajdnlattevének, kérjiik tisztelt Ajdnlatkérét, adjon tdjékoztatdst, hogy fenti
tételeket hol kéltségeljiik.”

Valasz: A mdédositott kéltségvetésben mar szerepel.

Kérdés/észrevétel: Kérem tisztelt Ajanlatkér6 szives tdajékoztatdsat arra vonatkozdan, hogy a
koltségvetés elkészitésekor a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendeletben foglaltak szerint kell-e eljarni.

Valasz: Ajanlattevének a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendeletben foglaltak szerint kell eljarnia, azzal, hogy az
ajanlatban Ajanlatkér6 nem kéri a kormanyrendelet rendelkezéseinek megfelelését tételesen
bemutatni. Abban az esetben, ha a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIl. térvény 72. § szakasza
szerinti aranytalanul alacsony ar indokolast kér Ajanlatkérd, a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendeletnek
megfelelést is indokolni kell.

Kérdés/észrevétel: Ajanlatkéré altal az ajanlattevék rendelkezésére bocsatott
,5_emeleti_radidtorok drazatlan” koltségvetési kiirdasban nem szerepel a termosztatikus szelepfej
cseréje, beépitése. Kérem tisztelt Ajanlatkérd szives tajékoztatasat, miszerint nevezett tétel koltségelése
nem szikséges.

Valasz: Ajanlatkéré a koltségvetést modositotta.

A kiegészit6 tajékoztatassal médosulé miiszaki dokumentumok:

A tajékoztatas szerint médosulo kéltségvetések megnevezése a,,_maod_0517" végzédést tartalmazza.

Kérjlik tajékoztatasunk szives tudomasul vételét.
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